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РАСЧЕТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИМИТАЦИИ ТОКОВ, ЗАДАННЫХ 
ИНТЕГРАЛОМ ДЕЙСТВИЯ 
 
У роботі досліджена можливість формування імпульсу струму, заданого набором амплітудно-
часових параметрів та інтегралом дії. Розглянуто вибір параметрів традиційної схеми розряду 
ємнісного накопичувача енергії. 
 
In work capability of the current impulse formation specified by a combination of amplitude-time 
parameters and action integral is investigated. The parameters selection of the traditional scheme of the 
energy capacitor storage discharge is considered. 
 
 Постановка проблемы. Интеграция Украины в мировую экономику 
ставит задачу проведения сертификации выпускаемой продукции в соответ-
ствии с международными нормативными документами и, в частности, прове-
дения различных испытаний технических средств.  
 Одним из видов испытаний электротехнического оборудования является 
проверка его работоспособности в условиях грозовой деятельности и, в част-
ности, при поражении разрядом молнии. Испытания такого рода проводятся с 
использованием высоковольтных импульсных испытательных устройств 
(ВИИУ), создаваемых на базе емкостных накопителей энергии (ЕНЭ), что 
требует постоянного усовершенствования ВИИУ, в том числе и их методов 
расчета. 
 Анализ публикаций. В настоящее время проведение испытаний объек-
тов регулируется рядом международных и национальных документов [1 – 3]. 
Ток разряда молнии представляется в них в виде ряда импульсов, которые в 
зависимости от целей испытания и типа испытуемых объектов, должны фор-
мироваться в комплексе или раздельно. 
 Наибольшую опасность при поражении объектов молнией представляет 
первый импульс тока – так называемая А-составляющая тока молнии. Такой 
импульс характеризуется следующими контролируемыми параметрами: дли-
тельностью нарастания значений импульса от уровня 0,1 до уровня 0,9 от 
максимального значения – ТН (0,1;0,9), длительностью спада значений до уровня 
0,01 от максимального значения – ТС 0,01, максимальным значением тока – imax, 
а также интегралом действия тока, за время ТС 0,01. Аналогичным способом 
нормируется также D-составляющая импульса тока молнии. Конкретные зна-
чения параметров определяются как типом составляющей, так и целью про-
ведения испытаний (проверка на устойчивость к прямому поражению мол-
нией или вторичным проявлениям тока молнии). 
 Вопросы выбора параметров разрядной цепи ЕНЭ при задании импульса 
тока набором амплитудно-временных параметров достаточно полно рассмот-
рены в [4, 5]. Соотношения для расчета интеграла действия по известным па-
раметрам разрядной цепи ЕНЭ приведены в [6]. Однако комплексно вопрос 
выбора параметров разрядной цепи при комбинированном задании импульса 
тока в настоящее время не рассмотрен. 
 Целью настоящей работы является исследование возможности форми-
рования в традиционной схеме разряда емкостного накопителя энергии им-
пульса тока, заданного набором амплитудно-временных параметров и инте-
гралом действия. 
 Материалы и результаты исследований. Рассмотрим традиционную 
схему разряда ЕНЭ, показанную на рис.1 
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Рис. 1. Эквивалентная схема разряда ЕНЭ. 
UC(0), С, L, R, – зарядное напряжение конденсатора, емкость конденсатора, 
индуктивность разрядной цепи, активное сопротивление разрядной цепи 
 
 Как известно [6], интеграл действия импульса тока определяется из со-
отношения 
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где t1 – время от начала импульса тока. 
 
 Можно показать, что при полном разряде конденсатора ( 1t ) в по-
следовательной RLC – цепи, интеграл действия (полный интеграл действия) 
равен 
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r   – безразмерный аналог активного сопротивления разрядной це-
пи. 
 
 Пусть заданы следующие контролируемые параметры импульса тока: 
время, характеризующее нарастание значений импульса тока – tН, время, ха-
рактеризующее спад значений импульса тока – tС, максимальное значение 
импульса тока – imax, а также активное сопротивление нагрузки – RН и инте-
грал действия JZ, вычисляемый за время разряда конденсатора. 
 Если известно активное сопротивление нагрузки RН, то с использовани-
ем соотношений из [4, 5] выражение (2) приводится к виду: 
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где 
LC
tÍ
Í   – безразмерный аналог времени нарастания; 
 imax, Imax – соответственно максимальное значение тока и его безразмер-
ный аналог. 
 
 Из материалов публикаций [4, 5] следует, что левая часть (3) является 
однозначной функцией отношения временных параметров импульса тока: 
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 Таким образом, если заданы ZJ , maxi , Ít , то (3) может быть удовлетво-
рено только при единственном значении 
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 Для варианта униполярного апериодического импульса тока, в случае 
когда tН = ТН (0,1;0,9) и tС = ТС 0,01 график функции (4) имеет вид, показанный на 
рис. 2, и описывается выражением (5) 
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Рис. 2. Вид функции (4) для варианта апериодического разряда ЕНЭ 
 
861,0
)9,0;1,0(
01,0
)9,0;1,0(
01,0
6454,3


















Í
Ñ
Í
Ñ
T
T
T
T
F ,   (5) 
где 4,13
)9,0;1,0(
01,0

Í
Ñ
T
T
. 
 
 Для варианта колебательного затухающего импульса тока график функ-
ции (4) приведен на рис. 3. В этом случае время спада ТН (0,1;0,9) при расчетах 
определялось для первой полуволны тока. 
 Если интеграл действия вычисляется за некоторое время t < ∞, то: 
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где k (t1) <1 – коэффициент уменьшения интеграла действия. 
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Рис. 3. Вид функции (4) для варианта колебательного разряда ЕНЭ 
 
 Произведем оценку значений k (t1). Расчеты показывают, что коэффици-
ент k (t1) для апериодического режима разряда (r > 2) при  
t1 = ТС 0,01 может быть с большой точностью принят равным 1, для колеба-
тельного режима – может быть определен с использованием графика, приве-
денного на рис. 4. Как видно из рисунка, для r ≥ 1, коэффициент k (ТС 0,01) 
также близок к 1 (максимальная погрешность 3%). То есть при r ≥ 1 для прак-
тических расчетов может быть принято, что интеграл действия, вычисленный 
за время спада значений импульса тока до уровня 0,01 от максимального зна-
чения, равен полному интегралу действия )()( 01,0  JTJ C . 
 Рассмотрим возможность формирования А–составляющей тока молнии, 
используемой для испытаний на устойчивость технических средств к прямо-
му поражению молнией (импульс вида 1). Данный импульс характеризуется 
следующими нормируемыми параметрами [2]: ТН (0,1;0,9) = 50  5 мкс,  
ТС 0,01 = 500  50 мкс., imax =200  20 кА, J(ТС 0,01) = 2∙10
6
  4∙105 А2∙с. Можно 
показать, что для ТС 0,01 / ТН (0,1;0,9) = 10 безразмерные параметры принимают 
следующие значения r = 1,775; τH(0,1;0,9) = 0,6; Imax = 0,398. Подставим их в (3) 
и при tН = ТН (0,1;0,9) рассчитаем зависимость полного интеграла действия от 
максимального значения тока. График зависимости показан на рис. 5,  
кривая 1.  
 Аналогичная зависимость (рис. 5, кривая 2) рассчитана для  
А–составляющей тока молнии, используемой для испытаний на устойчивость 
технических средств к вторичным проявлениям тока молнии (импульс  
вида 2). Нормируемые параметры данного импульса имеют вид [2]:  
ТН (0,1;0,9) = 2,85  0,285 мкс, ТС 0,01 = 500  50 мкс., imax =200  20 кА,  
J(ТС 0,01) = 2∙10
6
  4∙105 А2∙с. Безразмерные параметры для  
ТС 0,01 / ТН (0,1;0,9) = 175 принимают следующие значения r = 8,516; τH(0,1;0,9) = 
0,221; Imax = 0,117. 
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Рис. 4. Коэффициент уменьшения интеграла для колебательного режима  
разряда ЕНЭ 
 
 Как видно из рис. 5 для импульса вида 1 максимальному значению  
200 кА соответствует J = 6∙106 А2∙с (кривая 1), импульсу вида 2 –  
J = 2,2∙106 А2∙с (кривая 2). 
 Таким образом, импульс тока вида 1 не может быть сформирован в тра-
диционной схеме разряда ЕНЭ, показанной на рис. 1. Импульс тока вида 2 
может быть сформирован с заданным интегралом действия в пределах задан-
ных допусков. 
 В качестве примера рассмотрим формирование импульса тока вида 2 в 
активной нагрузке RН = 0,1 Ом с помощью генератора импульсов тока, име-
ющего следующие параметры: зарядное напряжение UC(0) = 100 кВ; емкость 
С = 220 мкФ; активное сопротивление R = 0,05 Ом; индуктивность  
L = 0,5 мкГн.  
 Расчеты, проведенные с использованием материалов работ [4, 5], пока-
зывают, что заданный импульс может быть сформирован в традиционной 
схеме разряда ЕНЭ, если в цепь разряда последовательно с нагрузкой ввести 
формирующие элементы: активное сопротивление RФ = 0,35 Ом и индуктив-
ность LФ = 0,25 мкГн. Техническая реализация ЕНЭ и формирующих элемен-
тов с такими параметрами не представляет сложностей [7]. 
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Рис. 5. Зависимость интеграла действия от максимального значения тока для 
А-составляющих тока молнии 
 
 Моделирование переходного процесса с помощью Micro-Cap [8] показа-
ло, что параметры формируемого импульса тока в нагрузке принимают сле-
дующие значения: ТН (0,1;0,9) = 2,87 мкс, ТС 0,01 = 508 мкс., imax =190,9 кА,  
J(ТС 0,01) = 2,2∙10
6
 А2∙с. Как показывает расчет отклонение временных пара-
метров не превышают 2%, амплитудных – 5%, интеграла действия – 10% от 
заданных значений. 
 
 Выводы.  
 1. Получены соотношения, связывающие временные контролируемые 
параметры импульса тока, его наибольшее значение и интеграл действия. 
 2. Показано, что при разряде ЕНЭ для варианта соотношения параметров 
1CLR  для практических расчетов интеграл действия, вычисленный за 
время соответствующее спаду значений до уровня 0,01 может быть принят 
равным полному интегралу действия (погрешность на превышает 3%). 
 3. Установлено, что импульс А-составляющей тока, используемый для 
имитации прямого поражения молнии не может быть сформирован в тради-
ционной схеме с одним ЕНЭ в силу несоответствия нормированного интегра-
ла действия реальному, имеющему место при заданных амплитудно-
временных параметрах.  
 4. Определены безразмерные параметры разрядного тока ЕНЭ соответ-
ствующего временным параметрам А-составляющих тока молнии. 
 Приведенные материалы могут быть использованы для дальнейшего ис-
следования схем испытательных устройств для формирования токов молнии. 
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